Laboratorium Badania Wody
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag, tel. 797 003 290-291, www.epwik.com.pl

Cel badan

RAPORT Z BADAN NR z175/2024

Klient: Zaklad Gospodarki Wodno-Sciekowej, ul. Do Waléw 1, 82-340 Tolkmicko
Numer zlecenia: 87/Z/2024
Badany obiekt*: woda

ia*: potrzeby wiasne

Miejsce pobrania*: SUW Tolkmicko
Prébka pobrana i dostarczona przez: zleceniodawcee
Stan probki: prawidtowy

Data wykonania badania: 12-15.03.2024
Data wystawienia raportu: 15.03.2024

Nr prébki z178
Data pobrania probki* 12.02.2024
Data dostarczenia probki 12.02.2024
Punkt pobrania prébki* kran czerpalny
Rodzaj wody* woda do spozycia przez ludzi
Rodzaj prébki* jednorazowa
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
] Warto$¢ parametryczna
Stfus Badana cecha / metoda Dokument odniesienia Jedl}ust}a Wynik dis wody:pesesnaceone] do spiodycia
metody miary przez ludzi wg Rozp. M.Z.
; 2 dn.07.12.2017r, Dz.U. 2017 poz. 2294
Bakterie grupy coli PN-EN SO 9308-1:2014-12 i
E Metoda filtracji membranowej +A1:2017-04 J‘“" tot 0 0
Escherichia coli PN-EN SO 9308-1:2014-12 A
B Metoda filtracji membranowej +A1:2017-04 itk/100m! 0 0
Enterokoki - B3NN - N
R Metoda filtracji membranowej PN-EN IS0 7899-2:2004 S 100 0 ¢
Ogolna liczba mikroorganizmow Eez [\icpra\:id'm\"ych ﬁmiakn» ZLaleca Ozir;
. 19° = . / L. ~ aby nie przekraczata: 100 jrk/ml w wodzi
R w22°C ) PN-EN ISO 6222:2004 _]ﬂ\/lml 2-3 \\‘pro\\'uc?zanej do sieci; ZOCIl Jkfml w kmzﬂfe
Metoda posiewu wglebnego u konsumenta.
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE
pH 72
R Zakres (4.0-10,0) PN-EN [SO 10523:2012 - - 6,5-9.5
Metoda potencjometryczna wemp. 18.5°C
Przewodnos¢ elektr. wlasciwa 780
R Zakres (147-5000) PN-EN 27888:1999 uS/em o 2500
Metoda konduktometryczna w temp. 25°C
Stgzenie jonu amonowego
R Zakres (0.15-15,0) PN-C-04576-4:1994 mg/l p.0.<0.15 0.30
Metoda spektrofotomeiryczna
Stgzenie zelaza ogodlnego NSO 63399001 7 wol b
R | Zakres (20-20000) 1 R o it ugl p.0.<20 200
Metoda spektrofotometryczna oAk :
Stgzenie manganu
RW Zakres (13-1000) PN-92/C-04390/03 ug/l p.0.<13 50
Metoda spektrofotometryczna
Twardo$¢ gl
R Zakres (5.00-800) PN-1SO 6059:1999 g 347 60 - 500
X ; CaCo;
Metoda miareczkowa

*Informacje podane przez Klienta. Laboratorium nic ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportu probki nie pobranej przez pracownika
Laboratorium oraz za informacje podane przez Klienta.
p.o. - ponizej oznaczalnosci, R - metoda referencyjna okresiona w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

W - norma wycofana bez zastapienia przez Polski Komitet Normalizacyjny. potwierdzona w Laboratorium, jako wlasciwa do oznaczania parametru.
Laboratorium Badania Wody posiada zatwierdzony przez PPIS w Elblggu system jakoSci wykonywanvch badan

(decyzja nr HK.9011.5.2023.AW 4 z dnia 27.03.2023 r.)
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Rapart z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej. jak tylko w calogci. Wyniki dotycza wylacznie ot/z&manych obiektow.
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