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Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko
Plac Wolnosci 3
82-340 Tolkmicko

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekeji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) w oparciu o § 22
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdan z badan, realizowanych
wedlug ustalonego przez Zakiad Gospodarki Wodno-Sciekowej, ul. Do Watéw | w Tolkmicku
harmonogramu pobierania probek wody do badan na 2024 rok, w wodociggu sieciowym Tolkmicko,
zatwierdzonego przez Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblagu w dniu 20.12.2023 r.,
jak réwniez na podstawie prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Elblagu, zgodnie z § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), monitoringu jakosci wody
w przedmiotowym wodociagu,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblagu stwierdza
przydatnos$¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Przeprowadzona kontrola jakosci wody, pobranej do badan w dniach: 05.03.2024 r., 01.07.2024 r.
i 18.11.2024 r. przez certyfikowanego prébkobiorcg, przedstawiciela Panistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Elblagu oraz analiza prébek wykonana w Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Olsztynie Laboratorium w Elblagu, znak akredytacji PCA Nr AB 618 i w Wojew6dzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium Badar Srodowiskowych i Zywnosci, Oddziat Badania Wody,
Gleby, Powietrza - znak akredytacji PCA Nr AB 451, jak réwniez ocena Sprawozdaf z badan jakosci wody
wykonanych w dniach: 20.02.2024 r., 21.06.2024 r. i 15.10.2024 r. w Laboratorium J.S. Hamilton Poland
S.A. w Gdyni, posiadajacym akredytaci¢ PCA Nr AB 079, a takze przez Laboratorium Badania Wody
'Elblaskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Elblagu, posiadajacym akredytacje
PCA Nr AB 941, wykonanych na zlecenie administratora wodociagu, wykazaly, ze w zakresie zbadanych
parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych grupy A i B okreslonych w zataczniku nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), jako$é wody odpowiada wymaganiom sanitarnym,
okreslonym w czgsciach: A, B i C zalgcznika nr 1 przedmiotowego rozporzadzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych oraz na podstawie powolanych wynikow badan
laboratoryjnych i przepiséw prawnych postanowiono jak wyzej.
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Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblagu przypomina, ze zgodnie z treécig § 15 ust. 2
przedmiotowego przepisu, kolejne pomiary st¢zenia izotopéw promieniotwérczych radu: Ra-226 i Ra-228
i trytu nalezy wykonac¢ do dnia 18.05.2027 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblagu wskazuje takze, uwzgledniajgc zapisy dotyczace
czgstotliwosci pobierania prébek wody, okreslone w czgsci D zalacznika nr 4 powyzszego rozporzadzenia,
ze termin wykonania kolejnego pomiaru stezenia aktywnosci radonu uptywa w dniu 16.08.2027 .
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Otrzymuja:
1. Adresat (e-PUAP)
2. aa

Do wiadomosci:

1. Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowej
ul. Do Watéw 1, 82-340 Tolkmicko (e-mail: zgws@wp.pl)
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