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W/g rozdzielnika

OKRESOWA OCENA JAKOSCI wWoDY

Na podstawie sprawozdan z wynlkow badan reahzowanych wedtug ustalonego przez
Elblgskie Przedsiebiorstwo Wodomagow i Kanalizacji Spotka z o. o. przy ul. Rawskiej 2-4
w Elblggu Harmonogramu pobierania probek wody do badan na 2021 rok, w wodociggu
sieciowym Pagorki, zatwierdzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Elblagu w dniu 31.12.2020 r., jak réwniez na podstawie prowadzonego przez Powiatowg Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng w Elblagu, zgodnie z § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294), monitoringu jakosci wody w przedmiotowym wodociagu,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblagu stwierdza:
przydatno$¢ wody do spozycia

Przeprowadzona kontrola jako$ci wody, pobranej do badan w dniach: 06.05.2021 r.,
19.07.2021 r., 22.11.2021 r. przez prébkobiorce PSSE w Elblagu i analiza probek wykonana
w WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblagu, posiadajacym znak akredytacji AB 618
oraz w WSSE w Olsztynie Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci, Oddziat Badania
Wody, Gleby, Powietrza, posiadajgcym znak akredytacji AB 451, jak réwniez ocena Sprawozdan
z badan jakosci wody wykonanych w dniach: 28.01.2021 r., 14.06.2021 r., 27.09.2021 r.,
w Laboratorium Badania Wody Elblgskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Elblagu, posiadajgcym zatwierdzony przez PPIS w Elblagu system jako$ci wykonywanych
badan (decyzje nr: HK.071.2.2020.NB.2 z dnia 12.03.2020 r., HK.071.2.2021.NB.4 z dnia
29.03.2021 r.) oraz w SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium Srodowiskowe Pszczyna, posiadajgcym
znak akredytacji AB 313, na zlecenie administratora wodociggu, wykazaly, ze w zakresie
zbadanych parametréw mikrobiologicznych (obejmujacych réwniez oznaczenie enterokokéw)
i fizykochemicznych grupy A i B z zatacznika nr 2, jako$é wody odpowiada wymaganiom
sanitarnym okre$lonym w zataczniku nr 1 w czesci A, B i C do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto PPIS w Elblaggu przypomina, ze zgodnie z § 15 ust. 1 i ust. 2 oraz z czescig D

zatgcznika nr 4 obowigzujacego rozporzgdzenia, termin wykonania kolejnego pomiaru stezenia
trytu i izotopéw radu: Ra-226 i Ra-228 uptywa 16.08.2022 r. natomiast radonu 16.08.2027 r.

W wyniku przeprowadzonych czynnoéci kontrolnych oraz na podstawie powotanych wynikéw
badan laboratoryjnych i przepiséw prawnych postanowiono jak wyze;j.
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