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F7.2.3 Sprawozdanie

Laboratorium Badania Wody
.82-300 Elblag ul. Rawska 2-4
Tel. 55 2307290

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY

Klient (nazwa/adres): :

Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowej w Tolkmicku

ul. Do Watdéw 1

82-340 Tolkmicko

Miejsce/punkt pobrania probki: SUW Tolkmicko - woda uzdatniona
Obiekt badany: woda do spozycia

Probke pobrat i dostarczyt: zleceniodawca

Data sporzadzenia sprawozdania: 05.08.2021 r.

Data pobrania i dostarczenia g & & < . S
do laboratorium Data rozpoczecia badania Data zakoiiczenia badania Kod probki (B)
02.08.2021 02.08.2021 05.08.2021 z 213
T =
ip. Nazwa oznaczenia Metoda badawcza J.m. Wynik NDS
1 | Bakterie grupy col N e} w00 0 0

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

~— 2, Escherichia coli +A1-2017-4 jtk/100m! 0 0
3 Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100mi 0 0
a Ogolna liczba PN-EN 1SO 6222:2004 jtk/1mi 34 bez nieprawidtowych

mikroorganizméw w 22°C zmian®

*NDS — wartos¢ parametryczna dia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wg Rozp. MZ z dn. 7 grudnia 2017 r. (D2.U. 2 2017, poz. 2294)
Y Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizmow nie przekraczata: 100 jtk/mi w wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowej; 200 jtk/mi w kranie u konsumenta.
Sprawozdanie z badan moze byC powielane tylko w catosci. Wyniki badan odnosz3 sie wylgcznie do badanej prébki.

Laboratorium Badania Wody posiada zatwierdzony przez PPIS w Elblagu system jakosci wykonywanych badan
(decyzja nr HK.071.2.2021.NB.4 z dnia 29.03.2021 r.)
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F7.2.3 Sprawozdanie

Laboratorium Badania Wody
82-300 Elbiag ul. Rawska 2-4

Tel. 55 2307290

Klient (nazwa/adres):

Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowej w Tolkmicku

ul. Do Watéw 1
82-340 Tolkmicko

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY

Miejsce/punkt pobrania probki: Tolkmicko - przedszkole
Obiekt badany: woda do spozycia

Prébke pobrat i dostarczyt: zleceniodawca

Data sporzadzenia sprawozdania: 05.08.2021 r.

Data pobrania i dostarczenia
do laboratorium

Data rozpoczecia badania

Data zakonczenia badania

Kod prébki (B)

02.08.2021 02.08.2021 05.08.2021 2214
Lp. Nazwa oznaczenia Metoda badawcza J.m. Wynik NDS
1 | Bakterie grupy coli e o e b SO0 0 0
- 2 | Escherichia coli R Tz b wyso0mi 0 0
3 | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100ml 0 0
a4 2?5#2;‘9‘;?; HR PN-EN ISO 6222:2004 jti/1mi 28 i “ief;f:ﬁ"’“""h

*“NDS —~ wartoé¢ parametryczna dia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wg Rozp. MZ z dn. 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2294)

1 Zaleca sie, aby ogdina liczba mikroorganizmow nie przekraczata: 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej; 200 jtk/mi w kranie u konsumenta.

Sprawozdanie z badari moze by¢ powielane tylko w catosci. Wyniki badar odnosz3 sie wyigcznie do badanej prébki.

Laboratorium Badania Wody posiada zatwierdzony przez PPIS w Elblagu system jakosci wykonywanych badan
{decyzja nr HK.071.2.2021.NB.4 z dnia 28.03.2021 r.)
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